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Informazioni Generali Fornite dal Cliente / General Information Provided by the Customer 

Cliente / Indirizzo: 

Customer / Address: 

MANCUSI S.p.A. 

Via del Gallitello, 215 - 85100 Potenza (PZ) 

Ordine o Contratto: 

Order or Contract: 
Accettazione ns. Offerta n. MP/198/VF/23 Rev. 0                                                                 

Oggetto: 

Object: 

Lavori di miglioramento dell’efficienza funzionale delle 

reti di distribuzione irrigua, finalizzato al risparmio 

idrico. Lotto 2: ID01 Scanzano Condotta distributrice 

“Vasca Missanello” CUP: C34H20000030007 

Particolare: 

Part: 
100% della saldatura 

Commessa Cliente: 

Customer’s Job: 

Cliente Finale: 

Final Customer: 
--- 

Costruttore: 

Manufacturer: 

MANCUSI S.p.A. 

Via del Gallitello, 215 - 85100 Potenza (PZ) 

Fase di Produzione: 

Production Stage: 
Dopo saldatura 

Quantità: 

Quantity: 
N. 8 saldature a bicchiere DN 1000 sp. 8.8 mm 

Numero di Fabbrica: 

Serial Number: 
LP1 – LP2 – LP3 – LP4 – LP5 – LP6 – LP7 – LP8  

Materiale Base: 

Parent Material: 
Acciaio al Carbonio 

Materiale d’Apporto: 

Filling Material: 
--- 

Colata: 

Heat: 
--- 

Disegno: 

Drawing: 
--- 

Processo di Saldatura: 

Welding Process: 
--- 

WPS / Tratt. Termico: 

WPS / Heat Treatment: 
--- 

Altri Riferimenti: 

Other References: 
--- 

 

Documentazione di Prova Definita Contrattualmente / Contractually Agreed Test Documentation 

Norma di Esecuzione: 

Execution Standard: 
UNI EN ISO 3452-1:2021 

Criteri di Accettabilità: 

Acceptance Criteria: 
UNI EN ISO 23277:2015 Liv. 2X 

Procedura: 

Procedure: 
--- 

Scheda Tecnica: 

Technique Sheet: 
--- 

 

Condizioni di Prova / Test Conditions 

Ricevimento Campione: 

Sample Receipt: 
Alianello di Sotto (MT), 27/10/2023 

Esecuzione della Prova: 

Test Execution: 
Alianello di Sotto (MT), 27/10/2023 

Stato Superficiale: 

Surface Condition: 

Temperatura Superficie: 

Surface Temperature: 
20°C 

Termometro: 

Thermometer: 

EXTECH INSTRUMENTS Mod. 392052 

Tool. N. V01.05 

 
Come Saldato 

As Welded 
 

Rasato 

Smooth 
 

Fusione Grezza 

Rough Casting 
 

Lavor. di Macchina  

Machined 
 

Sabbiato 

Shot Blasted 

 
Come Forgiato 

As Forged 
 

Come Laminato 

As Rolled 
 

Verniciato 

Painted 
 

Sverniciato 

Paint Removed  
 

Zincato 

Galvanized 

Condizioni 

d’Illuminazione: 

Lighting Condition: 

Visione: 

Vision: 
 

Fotopica con: 

Photopic by: 
 

Luce Ambientale 

Ambient Light 
 

Luce Addizionale 

Auxiliary Light 
 

Scotopica 

Scotopic 

Lampada: 

Lamp: 
--- 

Luxmetro: 

Luxmeter: 

LAFAYETTE LIGHT METER LM-1 

Tool N. V01.06 

Illuminamento: 

Illuminance: 
2480 lx 

Lamp. di Wood: 

Wood’s Lamp: 
--- 

Radiometro: 

Radiometer: 
--- 

Irradianza: 

Irradiance: 
--- W/m2 

Preparazione 

Superficie: 

Surface Preparation: 

 
Pulizia Preliminare Meccanica 

Mechanical Precleaning 

con: 

by: 
 

Spazzola 

Brushing 
 

Mola 

Grinder 

 
Pulizia Preliminare Chimica 

Chemical Precleaning 

Prodotto: 

Product: 
--- 

Lotto: 

Batch: 
--- 

 

Attrezzatura e Regolazioni / Equipment and Setting 

Liquido Penetrante: 

Penetrant: 

 
Contrasto di Colore 

Color Contrast 
 

Fluorescente  

Fluorescent 
 

A Doppio Scopo 

Dual-Purpose 

Produttore: 

Manufacturer : 
CGM CIGIEEMME 

Tipo: 

Type: 
AVIO B 

Lotto: 

Batch: 
22/294 

Applicazione: 

Application: 

 Manuale / Manual  Pistola / Gun Spray Tempo di Penetrazione: 

Penetration Time: 
60” 

 Bomboletta / Spray  Altro / Other 

Agente di Rimozione 

del Liquido Penetrante 

in Eccesso: 

Excess Penetrant 

Remover:  

 
Acqua 

Water 
 

Emulsionante Lipofilico 

Lipophilic Emulsifier 
 

Emulsionante Idrofilo 

Hydrophilic Emulsifier 

 
Solvente (liquido) 

Solvent (liquid) 

 Alogenato / Halogenated 
 

Rimovibile con Acqua e Solvente  

Water and Solvent Removable  Non Alogenato / Non-Halogenated 

Produttore: 

Manufacturer: 
--- 

Tipo: 

Type: 
--- 

Lotto: 

Batch: 
--- 

Applicazione: 

Application: 

 Manuale / Manual  Pistola / Gun Spray Tempo di Emulsionatura: 

Emulsing Time: 
--- 

 Bomboletta / Spray  Altro / Other 
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Attrezzatura e Regolazioni / Equipment and Setting 

Asciugatura: 

Drying: 
 

In Aria Libera 

In Free Air 
 

Con Stracci 

By Rags 
 

Aria Compressa 

Dry Compressed Air 
 

Aria Calda 

Hot Air 

Sviluppatore: 

Developer: 

 
Asciutto 

Dry 
 

Solubile in Acqua 

Water Soluble 
 

Sospensione in Acqua 

Water Suspendable 

 
A Base Solvente per Contr. Colore 

Solvent-Based for Colour Contrast 
 

A Base Solvente per Fluorescen. 

Solvent-Based for Fluorescent 
 

Applicazione Speciale 

Special Application 

Produttore: 

Manufacturer : 
CGM CIGIEEMME 

Tipo: 

Type: 
ROTRIVEL U 

Lotto: 

Batch: 
22/409 

Applicazione: 

Application: 

 Manuale / Manual  Pistola / Gun Spray Tempo Max. di Lettura: 

Max. Time for Check: 
15’ 

 Bomboletta / Spray  Altro / Other 

Verifica Prestazioni 

(quando richiesto): 

Performance Check  

(when required): 

 
EN ISO 3452-3: Type 1 TP-10μm 

S/N: --- 
 

EN ISO 3452-3: Type 1 TP-20μm 

S/N: --- 
 

EN ISO 3452-3: Type 1 TP-20μm 

S/N: --- 

 
EN ISO 3452-3: Type 1 TP-30μm 

S/N: --- 
 

EN ISO 3452-3: Type 1 TP-50μm 

S/N: --- 
 

EN ISO 3452-3: Type 2 

S/N: --- 

 
ASME Al Comparator Block 

S/N: --- 
 

TAM 146040 

S/N: --- 
 

Altro: (Specificare) 

Other: (To be Specified) 

Strumenti di Ispezione 

e Misura: 

Inspection and 

Measurement Tools: 

 
Calibro a Corsoio: 

Vernier Caliper: 

PANTER 1/20 MM 150 

Tool N. V01.01 
 

Calibro Bridge Cam: 

Cam Bridge Gauge: 

TORANN MG-8 

Tool N. V01.03 

 
Flessometro: 

Tape Measure: 

METRICA 3 m ref 38396 

Tool N. V01.04 
 

Lente/i d’Ingrand.: 

Magnifying Len(s): 

2X – 4X: Tool N. V01.08 

5X: Tool N. V01.09 

 
Lentino Graduato: 

Lens with Scale: 
---  

Altro: 

Other: 
--- 

 

Risultati di Prova / Test Results 

Elenco Particolari Esaminati 

List of Examined Parts 

Conformità ai Criteri di Accettazione 

Conformity to Acceptance Criteria 

Indicazioni 

Registrate 

nella 

Sezione 

Dedicata 

Recorded 

Indications 

in the 

Dedicated 

Section 

N
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Identificazione Particolare 

Part Identification 
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Ulteriori Informazioni 

Fornite dal Cliente 

Further Information 

Provided by the Customer 
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Rif. Note 

Ref. Remarks 

[#1, #2, #3…] 

--- 

Sì 

Yes 

No 

No 

1 100% della saldatura LP1 8.8 1000 --- ---     ---   

2 100% della saldatura LP2 8.8 1000 --- ---     ---   

3 100% della saldatura LP3 8.8 1000 --- ---     ---   

4 100% della saldatura LP4 8.8 1000 --- ---     ---   

5 100% della saldatura LP5 8.8 1000 --- ---     ---   

6 100% della saldatura LP6 8.8 1000 --- ---     ---   

7 100% della saldatura LP7 8.8 1000 --- ---     ---   

8 100% della saldatura LP8 8.8 1000 --- ---     ---   

             

             

             

             

             

             

             

Note (Specificare qui, in particolare, le motivazioni di “Conformità Non Applicabile” o “Campione Rigettato”) 

 Remarks (Among others, the reasons  for “Not Applicable Conformity” or “Sample Rejected” are to be detailed here) 

 

 

 

 



 

METALPROVE 

di Vessio Luigi & C.  S.r.l. 
Vico II Lepore n. 3/F - 70128 Bari  

Tel./Fax: +39 080 530.23.92 

E-mail: info@metalprove.it 

Web: www.metalprove.it 

Cod. Fisc./P.IVA: 04377290723  

 
 

LAB N° 1577 L 

Rapporto PT n°: 

PT Report n°: 

002/148/23 
 

Progr. Commessa: 

Job Progression: 
--- 

 

 

Emesso il: 

Issued on: 
30/10/2023  

Pagina : 

Sheet : 
 3   

di 

of 
5 

Rev. 00 

RAPPORTO  DI  PROVA  CON  LIQUIDI  PENETRANTI 

PENETRANT  TESTING  REPORT 
 

Operatore / Operator Responsabile Lab. / Lab. Manager Cliente / Client 3^ Parte-Dir. Lav. / 3rd Party-Supervis. 

  

  

 

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova così come ricevuti. Il campionamento viene eseguito dal Cliente.  

This report cannot be partially reproduced without authorization. The results refers to the examined parts only, as they have been received. Clients are in charge of sampling. 

Mod. 035 Rev. 4 

 

Indicazioni Registrate / Recorded Indications 

Identificazione 

Particolare 

Part Identification 

N
. 
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Classificazione secondo i 

Criteri di Accettabilità 

Classification according to 

the Acceptance Criteria 

Riferimenti Posizione 

Location References 
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Rif. Note 

Ref. Remarks 

[#1, #2, #3…] 

            

            

            

Note (Specificare qui, in particolare, i Criteri di “Altra Valutazione”) 

Remarks (Among others, the “Other Evaluation” Criteria are to be specified here) 

 
 

 

Schizzi – Disegni – Foto – Allegati  / Sketches – Drawings – Photos – Attachments 
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Correzioni del Rapporto di Prova / Amendments to the Test Report 

La presente sezione è compilata soltanto quando l’indice di revisione indicato sotto il n. identificativo del rapporto di prova è maggiore di “00”. Le informazioni soggette a 

modifica sono identificate chiaramente in questo stesso documento tramite sottolineatura. Il Laboratorio non prevede l’emissione di rapporti completamente nuovi. 

This section is only filled in when the revision index under the identification number of the test report is greater than "00". Change of information are clearly identified in 

this document by underlining. The Laboratory does not provide for the issue of complete new reports. 

Indice Revisione Precedente: 

Previous Revision Index: 

Data Revisione Precedente: 

Previous Revision Date: 

Motivo della Modifica: 

Reason for the Change: 

--- --- --- 

 


